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TURK STANDARDLARI ENSTITUSU

AT TIP INCELEME BELGESI

Yeni Sicak Su Kazanlarina Dair Yonetmelik (92/42/AT) ex-3 Madde 5

Belge No.

Proje No.

AT PIN
Bagvuran/Uretici
Marka

Tip/Model Gosterimi

Uriin Tanimi

Cihaz Kategorileri
Hedef Ulkeler

Referans Standardlar

Uygunluk Degerlendirme Raporu

Verilis Tarihi

/]

R

:1783-BED-036

:177-11/214128

: 1783 CM 36

: Adarad Dékiim Uriinleri San. ve Tic. A.S.
: Adarad

: MT Model (Bkz. Ek)

: Dékme Demir Dilimli, Gaz Yakith,

Yatay 3 Gegisli, 3 atii isletme Basingli,
Sicak Su Kazanlan

: lHzuzam, lzHas, ll2esap
: TR, BE, DE, ES,GB,GR, IE, IT

: EN 303-1:1999
EN 303-1/A1:2003
EN 303-3:1998
EN 303-3:1998/A2:2004
EN 303-3:1998/AC:2006

: 177-BED-16/2011-07
: 22.06.2011

Muk
; Direktifler Middri
Uriin Belgelendirme Merkezi Baskanh@:

ANKARA, 23.09.2011

Bu belge Eki ve “TSE - Onaylanmis Kurulug Numarasi 1783" mahri ile gegerlidir.
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TURK STANDARDLARI ENSTITUSU
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

EK
BELGE NO: 1783-BED-036

Kazan Tipi

B | Standard Kazan

L] | Diisiik Sicaklik Kazani (veya sivi yakith yogusmali kazanlar)

[] | Gaz Yogusmal Kazanlar

Uriiniin Kullanim Amaci :

Isitma

Cikis Giicii (kW) 20.600 kcal/h — 56.760 kcal/h
Ortalama Kazan Suyu Sicakhi: (°C) 70"C

Yakat Tipi Gazll Swva[]

Uriiniin Tanimi :

Dékme Demir Dilimli, Gaz Yakith, Yatay 3 Gegisli, 3 atii Isletme Basingl,
Sicak Su Kazanlan

Uriiniin Versiyonlart | Versiyonun Tipe Gore Farklihklar: Enerji
Performansi
MT3 20.600 kcal/h &
MT4 27.500 keal/h =
MT5 34.400 kcal/h =
MT6 41.270 kcalh .
MT7 49.000 kcal/h
MT8 56.760 kcal/h =
DENEY RAPORU NO. &
oyl DAYANAK ACIKLAMA
92592 & 08-10 EN 303-1:1999 &
91809 & 08-10 EN 303-3:1998
91836 & 08-10 i

AT Tip Incelemesine Konu Olan Kazan Tipi i¢cin Temin Edilen Teknik
Doékiiman Listesi

[Kavramsal Tasanimlar ve Uretim Cizimleri ve Pargalann, Kismi Montaj Diyagramlan, Gaz
ve Elektrik Kontrol Sistemi Sematik Diyagramlari, Devreler vb. ]

EKli Teknik Dokiiman Listesi Teknik Dokiimanin Referans:

Temel Gereklere Uygu‘nluk Raporu 177-BED-16/2011-07

Resim No: MT 5710, MT 6160, MT 1800 B. MT 0500. MT
] 1 1 L ]
knik Resimler 3000, MT 2000, MT 1000, MT MT 0101, MT 1800
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